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序文

マニュアルのこのバージョンは、マースクコンテナーインダストリーAS社により2008年3月に編集されたもので。 
無断複写・転載を禁じます。 
このユーザーマニュアルは、ソフトウェアバージョン0240以降を対象としています。
このマニュアルに記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。マースクコンテナーインダストリーAS社
は、一切の責任を負わないものとします。
また、このマニュアルに記載されている情報は、正確を期して作成されておりますが、誤記や記載漏れがあった場合、マー
スクコンテナーインダストリーAS社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 

モデルバージョン

このマニュアルは、以下のモデルを対象としています。

モデル 			  SC - MCI40 および SC - MCI40 – WC

リリース日		  01.03.2008

部品番号		  810210Aおよび810200B。

ソフトウェアバージョン: 	0240 - 0249

警告

本冷却ユニットを操作、保守点検する場合は、必ず事前に本マニュアルの指示を読み、本ユニットの機器や操作
に習熟してから行ってください。

本ユニットへの溶接は、必ず電源プラグを外してから行ってください。

コントローラーボックス内部の点検は、必ず主電源を切ってから行ってください。 
 
本ユニットには、R134aとエステルオイルBSE 55が充てんされています。それ以外の冷却剤やオイルは一切
利用しないでください。
 
汚染された冷却剤やオイルは一切使用しないでください。
 
R134aを大気中に排出させないでください。現行の法規に準拠した回収装置を利用してください。
 
保守点検作業中は、R134aが高温または低温の状態にあり、高い圧力がかけられていることに注意してくださ
い。この作業は、不適切な取扱い方をした場合、怪我につながる恐れあります。
  
R134aユニットの回収および保守点検作業は、個人用保護具を着用して行ってください。 

接合作業中は、管の中に液体冷却剤が滞らないようにしてください。パイプの破裂を引き起こす恐れがありま
す。
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B04 最終温度(Final temperature)
 機能: 

最終的な設定点に設定します。
 値: 

値: -10.0°C～+30.0°C 
処理期間後、積荷はより高い温度に温めなければならないことがあります。設定点は、最終温度に到達するまで毎時間
0.1°Cの割合で増加されます。最終温度に到達したら、低温処理プログラムが終了して自動的に停止し、メインメニューの
「CT」のサインが消えます。

B05 低温処理プログラムのステータス(CT status)
 機能: 

CTプログラムのステータスを表示します。
 値: 

値: Not active(起動していない)、Active(起動)、Aborted(削除)、Pass(パス)、Done(終了)、Fail(エラー)。 
低温処理プログラムは、ユニットに48時間以上電源が入らないと自動的に停止します。

USDA		
機能: 

下の行は、1番から3番のUSDAセンサーと積荷センサーの温度を表しています。
 値: 

センサーの実測温度です。 
-70°Cは、センサーが取り付けられていないということを意味します!アラームリストを参照し、USDAアラームが必要かど
うかを確認してください。

アラーム 
アラームリストには、有効、無効なすべてのアラームが記載されます。
(ICON)を押すとアラームメニューが開きます。アイコンは、ディスプレイの左上の角に表示されます。
リストにアラームがある限り、アイコンはメインメニューに表示されます。

アラームの処理は、ユニットをカーゴとともに保護し、何らかのエラー条件があればそれを使用者に知らせることが目的で
す。カーゴの安全確保が最優先事項です。

アラーム処理は、2つに分類されています。
1.	 異常な事態を検知し、それをアラームとして知らせること。
2.	 アラームに対処し、それを補正すること(AAS－アラーム作動システム)。

アラームには4段階のレベルがあります。
-	 Log(ログ): 	 サービスに関する情報。ディスプレイ上ではなく、データログにのみ記載されます。
				    カーゴにリスクはありません。
-	 警告: 		  異常な状況を警告しますが、ユニットは 
				    現在の運転モードの機能を変えずに、あるいは少しだけ変更させて動作を継続します。 
				    カーゴにリスクはありません。
-	 アラーム: 		 ユニットは、機能を低下または変更させて動作を継続します。
				    カーゴにリスクがあります。
-	 重大アラーム: 	 ユニットはすぐにサービスが必要です! 
				    カーゴに深刻なリスクあり!

4レベルに分類されるすべてのエラーには2段階あります。
-	 Active(有効): 	 アラームは有効です。
-	 Inactive(無効): 	 アラームは無効です。アラームは、アラームリストから確認
				    することができます。

アラームの4つのレベルは、コントローラーにより次のように処理されます。 
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アラームの種類 データログ アラームリスト 赤LEDランプ カーゴリスク

ログ 有り なし オフ カーゴリスクなし。

警告 有り 有り オフ カーゴリスクなし。

アラーム 有り 有り ゆっくり点滅
2%オン、98%オフ。
点滅時間は3秒。

カーゴリスクあり。

重大アラーム 有り 有り すばやく点滅
80%オン、20 %オフ。
点滅時間は1秒。

カーゴに深刻なリスクあ
り!

 
アラーム処理は異常な状況の検出、可能性のある解決策、および問題報告の目的で作成されます。アラームの種類は、作
業者に対し、問題が積荷の安全性に対してどの程度深刻なものかを示します。
一部の問題は、ユニットを再始動させると解決されるような不安定なものもあります。また、問題解決のためにユニットを
再始動させる警告だけのアラームもあります。アラームには個別にタイムアウト期間が設けられています。警告によりユニ
ットが完全停止になることはありません! 
警告レベルの問題が一定期間を過ぎても有効のままになっている場合は、持続的な問題ということになります。これは、
より深刻な問題の可能性もあるため、Alarmというタイプのアラームと共に別のアラームがトリガーされます。

AAS - Alarm Action System(アラームアクションシステム)は、欠如または誤動作しているセンサーを他のセンサー
に交換し、カーゴの安全を維持し、できるだけ長持ちするようにします。センサーの代用は、特にフローズンモードでは制
御精度を下げることにつながりますが、ユニットは代用するセンサーが1つもなくなってしまうまで全面停止に至ることはあ
りません。ユニットでは、故障が一時的なものかどうか確認するため再始動を試みます。 
例えば、代用するセンサーがないか、あるいはセンサーの代用が行われた場合、アラーム「611 Too many sensor 
err(センサーエラーが多すぎます)」というエラーが生じ、問題のセンサーがアラームリストに個別にリストアップされま
す。

アラームリストには有効/無効なアラームが最大で16件まで記載できます。

アラームリストに記載するアラームがない場合は、  +「No alarms(アラームなし)」と表示されます。

有効なアラームは、Acc AAnnnのように表記されます。ccは01番から16番までの番号、nnnは実際のアラームの番号 
です。
無効なアラームは、Acc IAnnnのように表記されます。ccは01番から16番までの番号、nnnは実際のアラームの番号 
です。

有効なアラームは、リストから消去することはできませんが、原因を除去すれば無効になります。

無効なアラームは、アラームが表示されている間に  を押すと消すことができます。

点検機能の設定/表示  

 を押すとサービスメニューが選択されます。  のアイコンがディスプレイに表示されます。

サービスメニューには、いくつかのサブメニューがあります。矢印キー  および  を使用して移動し、エンターキー

 でサブメニューを開きます。  を押すと、ディスプレイがサービスメニューに戻ります。カーソルの使用(p.29) 
およびパラメーター値の変更(p.29)も参照してください。

サービスメニューには、次のようなサブメニューがあります。
·	 Manual operation(手動運転)	 (M01 - M08)	 モーターの手動始動/停止など。
·	 Datalog view(テータログの表示)	 (L01 - L03)	 温度ログの表示。
·	 時刻調整	 (C01 - C05)	 日付時刻の設定
·	 稼働時間カウンター:	 (R01 - R05)	 ユニットやコンプレッサーなどの稼働時間の表示。(Blank)
·	 構成	 (F01 - F09)	 ソフトウェアバージョン
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手動運転: 
M01	運転モード(Operating mode)
 機能: 

運転モードの開始/停止。 
運転モードが手動の場合、コントローラーは停止し、メニューを使ってM02からM08のヒーター、モーターと弁を手動で操
作することができます。メニューM05ではコンプレッサーの周波数が設定できます。 
キーボードの操作が5分間行われなければ、手動モードは自動的に無効になり、ユニットは自動で起動します。

 「スタークール」を手動モードに設定する場合は、かならず訓練を受けたサービス担当者が行ってください!

 値: 
MANUAL(手動)またはAUTOMATIC(自動)に設定されます。
メニューの下の行には、3相(モーターおよびヒーター)と周波数コンバーターI1、I2、I3、FCの現在の消費電力が表示され
ます。

M02 エバポレーターヒーターのオン/オフ(Evaporator heater)
 機能: 

手動でヒーターをオン/オフにします。設定値が確定されるのは、制御が手動モードになっている(メニューアイテムM01が
MANUAL)場合のみです。
 値: 

ON(オン)またはOFF(オフ)に設定します。

M03 エバポレーターファンのオン/オフ(Evaporator fan)
 機能: 

手動でエバポレーターファンをオン/オフにします。設定値が確定されるのは、制御が手動モードになっている(メニューア
イテムM01がMANUAL)場合のみです。
 値: 

オフ、LO(低速)、またはHI(高速)に設定します。

M04 コンデンサーファンのオン/オフ(Condenser fan)
 機能: 

手動でコンデンサーファンをオン/オフにします。設定値が確定されるのは、制御が手動モードになっている(メニューアイ
テムM01がMANUAL)場合のみです。
 値: 

オフ、LO(低速)、またはHI(高速)に設定します。

M05 コンプレッサー周波数/容量の設定 
		  (Compressor freq)
 機能: 

コンプレッサー周波数を手動で設定します。設定値が確定されるのは、制御が手動モードになっている(メニューアイテム
M01がMANUAL)場合のみです。 
MANUAL: コンプレッサー周波数を設定します。
 値: 

MANUAL: OFF (コンプレッサー停止)または15Hz～110Hzの間で設定します。

M06 膨張弁開弁率%の設定(Expansion valve)
 機能: 

膨張弁開弁率%を手動で設定します。設定値が確定されるのは、制御が手動モードになっており(メニューアイテムM01が
MANUAL)、コンプレッサーが動作していない場合のみです。
 値: 
0%～100%で設定します。0%～ 100%で設定します。 
 
M07 ホットガス弁開弁率%の設定(Hotgas valve)
 機能: 

ホットガス弁開弁率%を手動で設定します。設定値が確定されるのは、制御が手動モードになっている(メニューアイテム
M01がMANUAL)場合のみです。




